
0.6x1.2x2

RACK 15

0.64x1.08x1.9

RACK 16

0.61x0.9x1.9

RACK 17

0.61x0.9x2.2

RACK 18

0.62x1.16x1.9

RACK 18

0.6x0.95x2.2

RACK 21

0.6x0.95x2.2

RACK 22

0.73x0.64x2.1

RACK 23

0.73x0.7x2.1

RACK 24 BIS

0.73x0.7x2.1

RACK 24

0.75x0.66x1.8

RACK 25

0.6x0.95x2.2

RACK 26

0.6x0.95x2.2

RACK 27

0.72x1.12x2.1

RACK 28

0.73x0.7x2.2

RACK 16BIS

0.73x0.73x2.2

RACK 15

0..6x0.98x2

0.73x0.68x1.8

RACK 29

UMA - 01

10 TR

UMA - 02

10 TR

Proyeccion Ducto

de Suministro de

Aire

Piso Microperforado

para suministro de

Aire

CUARTO DE

MAQUINAS

CENTRO DE COMPUTO

PISO 4

CUARTO

BODEGA

UMA - 01 / 02

10 TR c/u

CUARTO DE

MAQUINAS

CENTRO DE COMPUTO

CUARTO

BODEGA

0.6x1.2x2

RACK 15

0.6x0.95x2.2

RACK 22

0.72x1.12x2.1

RACK 28

A A'

CORTE A-A'

Aire de Suministro

Aire de Retorno

Direccion Descarga de

Aire Caliente RACK

EQUIPO ENFRIADOR

EXISTETE

11.2 TR

EQUIPO ENFRIADOR

EXISTETE

11.2 TR

CUBIERTA PISO 9

COSTADO

SUR-OCCIDENTAL

ESC = 1:50

8

7

6

VIENE DE

CUBIERTA P9

BUITRON

COSTADO

SUR-OCCIDENTAL

TUBERIA EXISTENTE

RECORRIDO DE TUBERIA

ESTIMADO

RECORRIDO DE TUBERIA EXISTENTE

PISO 4

ESC = 1:125

CENTRO DE

COMPUTO PISO 4

F
A

C
H

A
D

A
 
O

R
I
E

N
T

A
L

FACHADA SUR

UMA - 01

10 TR

UMA - 02

10 TR

MANEJADORAS

EXISTENTES

A B C D E F
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PROYECTO:

FORMAT: ACON-12-12-19-001
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SISTEMA DE AIRE
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EXISTENTE - ACTUAL

C

CENTRO DE COMPUTO

CAMARA DE COMERCIO

BOGOTA
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